
   

  
附图 1：地理位置图 
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附图 2：卫星影像图 
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2.室外道路及景观工程由甲方委托相关公司设计完成；各级道路的人行道及公共绿地无障碍设计详见园林施工图（包括无障碍停车位、

说明：1.本图标注尺寸以m（米）为单位；坐标系为中山市统一坐标系，高程采用1985国家高程基准,±0.00相当于绝对标高2.80，以米为单位；

4.消防车道及消防登高车作业场地(10mX20m)满足消防车辆的荷载要求，与高层建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等障碍物。

5.消防车道转弯半径为9m，消防车道宽度≥4.0米，坡度不宜大于8％。

6.本项目种植主要的乡土植物（应分乔木、灌木、草本及地被、藤木植物、竹类和水生植物列举）：果树、荷花。

7.对乔、灌、草皮相结合的复层绿化进行说明如下：栽植多种类型植物，乔、灌、草、水荫植物结合构成多层次的植物群落。

100平方米绿地上的乔木数量≥3株。不移植野生植物（包括花草、树木）和树龄超过30年的树木。

3.每个单体建筑至少应有一个出入口可以通达机动车。

8.本工程基地出入口位置需设减速带，图中所示 为减速带，做法详见05J927-1；甲方可委托相关单位结合道路统一设计施工。

9.本图建筑坐标为轴线交点坐标;现场放线时，如与实际有出入，请与设计单位联系。

缘石坡道、盲道、人行横道、标志等），

10.景观绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水高效灌溉方式。
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11.本项目自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施，详见景观施工图。
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12.下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到≥30%;合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进

入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施;硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到≥50%;详见景观施工图。

13.本项目场地内主要建筑之间由避雨防晒的走廊、雨棚连通，详见景观施工图。
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13.本项目场地内主要建筑之间由避雨防晒的走廊、雨棚连通，详见景观施工图。
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绿化总平面图 1:1000
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消防车道

消防车道

消防车道

消防车道

消防车道

2.室外道路及景观工程由甲方委托相关公司设计完成；各级道路的人行道及公共绿地无障碍设计详见园林施工图（包括无障碍停车位、

说明：1.本图标注尺寸以m（米）为单位；坐标系为中山市统一坐标系，高程采用1985国家高程基准,±0.00相当于绝对标高2.80，以米为单位；

4.消防车道及消防登高车作业场地(10mX20m)满足消防车辆的荷载要求，与高层建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等障碍物。

5.消防车道转弯半径为9m，消防车道宽度≥4.0米，坡度不宜大于8％。

6.本项目种植主要的乡土植物（应分乔木、灌木、草本及地被、藤木植物、竹类和水生植物列举）：果树、荷花。

7.对乔、灌、草皮相结合的复层绿化进行说明如下：栽植多种类型植物，乔、灌、草、水荫植物结合构成多层次的植物群落。

100平方米绿地上的乔木数量≥3株。不移植野生植物（包括花草、树木）和树龄超过30年的树木。

3.每个单体建筑至少应有一个出入口可以通达机动车。

8.本工程基地出入口位置需设减速带，图中所示 为减速带，做法详见05J927-1；甲方可委托相关单位结合道路统一设计施工。

9.本图建筑坐标为轴线交点坐标;现场放线时，如与实际有出入，请与设计单位联系。

缘石坡道、盲道、人行横道、标志等），

10.景观绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水高效灌溉方式。
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11.本项目自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施，详见景观施工图。
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12.下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到≥30%;合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进

入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施;硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到≥50%;详见景观施工图。

13.本项目场地内主要建筑之间由避雨防晒的走廊、雨棚连通，详见景观施工图。
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